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' ASUNTO: SE RINDE INFORME.

LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESENTE

Por medio del presente v de la manera mds atenta. me permito dirigirme a usted para
rendir informe quincenal de reporte de trabajo correspondiente del dia 16 al 31 de
Octubre del 2017. del departamento de alumbrado pablico a mi cargo. Para lo cual le
anexo relacion del mismo.

Sin otro asunto por el momento y agradeciendo de antemano la atencion que se sirva prestar
a la presente, guedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
SOMBRERETE, ZAC. A 06 DE NOVIEMBRE DEL 231?‘
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C. ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ -

c.c.p. Arg. Hiram Alberio Marquez Estrada Direclor de Obras Pablicas para su conocimignlo.

c.c.p. Comision de Regidores. Para su conooimiento

c.cp. LCCYP Brenda Pafricia Fernandez Arenas tilular de comunicacian social
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INFORME QUINCENAL DEL DIA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

| LUGAR [ TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES

|

| 16/10/2017 | Escuela Se reviso la
. Primaria de | instalacion eléctrica |
| | 5an Jose de

__ |Cenutilo |
Felipe Se reparo falla del
Angeles la | pozo de agua de la
Estancia comunidad
| Mesillas Se retiraron 2-
reflectores de la
| plazuela de mesillas
| San Martin Se reviso instalacion 70- mts, De cable cal.
eléctrica del plantel #12vy 3-focos de 175
| porgue estaba W.v s
' | dafiada ; —
17/10/2017 | Oficina  de | Seinstald 1-focoen | 1- Foco ahorrador de
ACES la oficina 23 w, 1- soguet de
porcelana y 2- mis.
| De cable diplex cal. #
a I _12 - —
| Parroquia de | Se revisé el
i Santo | alumbrado de la
Domingo | parrogquia
El Astillero | Sereparo falla del
' agua potable del
astillero - |
18/10/2017 | Oficina  de | Se revisaron lineas de | 4- Focos ahorradores
Transparencia | corriente que de 23 w.
| alimentan los focos e
Escuela Se cambid centro de 100- mts. De cable
Primaria carga y cables de cal. # 100, 1- centro
| Miguel Auza | alimentacion en los de carga con  2-
de San José | salones pastillas térmicas de
de Canutilla 30- ampers vy 40- mts
- de manguera de ¥.
| 15 de Enero Se repararon b- 1- Ldmpara usada 150
| lamparas y 1-dreade | w.ov. s
alumbrado
Callejon Se repard 1-lampara | 1- Balastra de 1150
Donceles | w.v. 5.y 1- fotocelda |
| calleplata | Serepard 1-lmpara | 1- Balastra de 1150
! w. v. 5.y 1-fotocelda
| Calle Pifia Se repard 1- lampara | 1-fotocelda
| Calle Tiro | Serepard 1- lampara | 1- fotocelda
| General |

I19/10/2017 | Jardin __ de | Setrabajé retirando | 14-  soquet __de




—

Nifias Club de | lamparas y se

'ﬁcelana, 20- focos

Leones | instalaron nuevas de ahorradores de 32
w y 28- pijas para
madera_ _

Felipe ' se reparé falla del 1- Centro de carga, 1-

| Angeles  la . pozo de agua de la pastilla térmica de 50

Estancia comunidad

ampers, 1pastilla
térmica de 60 ampers |
¥y 10- mis. De cable

cal. # 8

Ex. Guarderia

Municipal de |

se reviso instalacion
eléctrica de la Ex,

de Santa Rita

los Portales Guarderia mpal.
Salida a | Serevisd drea de
Chalchihuites | alumbrado
Calle Allende | Se reviso drea de
alurmbrado frente a la
| pasteleria los monchis
Calle Aldama | Se revisg drea do ]
I alumbrado
| Escuela | Se repararon 8- 8- lamparas y 8- focos
| Primaria ldmparas de 150 w. v. 5. y 8-
| Francisco  R. fotoceldas
i Murguia de |
Ex. Hacienda :
| ] | faragoza |
20/10/2017 | Oficina de | Se revisé falla de 1- Pastilla térmica de
Deszarrolio corriente 40- ampers
| Urbang |
Planta | Se reparg 1-lampara | 1- Foco y 1- balastra
Tratadora de | 150 w. w. 5.
| Agua
| Semdfaros | Se colocaron 5-focos | 5- Focos de 100 x 140
del Av. | en los seméforos v
| Hidalgo .
| Calle Santa | Se reviso 1-lampara |
| Rosa
| calle Se reparod falla de 1- 1- Balastra y 1- foco
| Zaragoza | farol de150w.v.5.
23/10/2017 | Calle Palma se rEpa_r{'i?Iémpara 1- Lampara usada 175
! W. V. m. B
Calle Allende | Se repard 1- lampara
Carreteritas : Se instald 1- ldmpara | 20- mts. De cable

duplex, 20- mts. De
cable cal. % 12 y 1-
lampara usada de 150
W, V. 5.

Vergelitos

Se repararon 4-

ldmparas

3- Lémpa'ras usadas
150 w. v. 5.




Orion Se repararon 2-
| _ lamparas . 1
24/10/2017 | Zaragoza de | se repararon 11- 11- fotoceldas, 8- |
| Ahiladas lamparas balastras y B-foros
i | 150 w. v. 5. i
Ojode Agua | Se reparé falla del
.! pozo de agua de la
| comunidad ]
Rancho Se repard falla del
MNuevo del | pozo de agua de la
- Carmen comunidad
Calle Allende | Se repard 3rea de
alumbrado _ oot
25/10/2017 | Calle Aldama | Se repard 1- farol
| Calle  Miguel | Se reparé 1- farol 1- Farol de 100 w. v
Hidalge Caol. 5.
i Sombreretillo ]
| Calle Palma se repard 1-lampara | 1- Lampara usada de
| 150 w. v, s.
| Calle las | serepare 1 lampara | 1- Lampara usada de
| Escabillas 150w. v.5.
| Carreteritas Se retira cable que i .
| de 5anta Rita | alimenta la lampara
gue se retiro =
Col. Infonavit | Se instalaron 2- 2- reflectores de 400
reflectores en el w. y 4- mts. De cable
e 2 B Templo de san juditas | cal. # 12 =
Jardin serepard 1- ldmpara .
| faragoza
COBASO Se levanta lista de i
L | material que se
| requiere para el
| doma -
27/10/2017 | COBASO Se apoyo con la gria
para cargar una
calavera grande
I desfile del Cobaso _ - oo
30/10/2017 F Bafiuelos Se repararon 14- 6- lamparas de 150 w.
| Nuevo lamparas y se instalg v. 5 usadas, 2-
! 1- reflector de 400 w. | lamparas de 175 w. v.
| m, 40- mts. De cable
i cal. 1+1 y 1- reflector
i , de 400 w.
31/10/2017 | Huertas  de | Se repararon 7- 80- mts. De cable cal.
| los  Santos | lamparas y se 1+1, 5- lamparas 150
| Mifios cambiaron 5- w. v. 5. usadas y 1-
ldmparas de led foco v 1- balastra 150
| ‘ dafadas | w.v.s
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