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“2014, Afio del Centenario de la Batalla de Zacatecas”

Oficio No. 749PTAR/08/2014

C. ARNOLDO FLORES ZALDIVAR
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.

Estimado Sr.

Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer las caracterizaciones del agua
tratada y de los lodos o biosdlidos, que son los productos resultantes después del tratamiento del agua residual
que llega a la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Sombrerete, para lo cual le anexo copias fotostéaticas
de los analisis efectuados por laboratorio acreditado ante la ema.

En relacién a las descargas de agua tratada a cuerpo receptor después del tratamiento
estamos cumpliendo con la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los limites maximos permisibles
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y en lo que respecta a
los lodos o biosdlidos resultantes después del tratamiento estamos cumpliendo con la norma NOM-004-
SEMARNAT-2002.- Lodos y biosélidos.- especificaciones y limites méximos permisibles de contaminantes para
su aprovechamiento y disposicion final.

Cabe hacer mencién que de acuerdo a normas y/o disposiciones federales el analisis a los
lodos se debe hacer al menos una vez por afio y en cuanto a agua residual tratada debe ser cada tres meses
para cumplir con las reglas de operacién del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) con el
cual se obtienen recursos federales para ayuda en operacion y mantenimiento de la PTAR:

Espero que esta informacion sea de su utilidad. Me despido y quedo a sus ordenes para
cualquier aclaracién al respecto.

Atentamente
“Cuida el agua, cuida la vida”
Director de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Sombrerete, Zac. a wsm de 2014
WVPad' la Gonzélez
d

c.c.p. Ing. Juan Pablo Castafieda Lizardo (Presidente Municipal)
Archivo
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MUNICIPIO DE SOMBRERETE

AT'N: ING. JUAN PABLO CASTANEDA LIZARDO
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO
SOMBRERETE, ZAC., MEXICO, C.P. 99100

PRESENTE

ESTIMADO ING. CASTANEDA LIZARDO

En relacién a los resultados del analisis de la muestra d
DE SECADO DE LODOS 14, 15 Y 16, e identificada con e

e LODOS Y BIOSOLIDOS la cuél fue obtenida de los LECHOS
| folio 136860 le comento lo siguiente:

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
PARAMETRO SESULTADD EXCELENTE BUENOS
mg/kg en base seca
mg/kg en base seca mg/kg en base seca

ARSENICO 3,8110 41 75
CADMIO 22,120 39 85

CROMO 10,89 1200 3 000

COBRE 174,74 1500 4 300
PLOMO 274,180 300 840
MERCURIO < 0,001 17 57
NIQUEL 8,884 420 420

ZINC 632,620 2 800 7 500

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
PARAMETRO RESULTADO UNIDADES CLASE
A B C
COLIFORMES NMP/ g en base
FECALES <3 ki <1000 <1000 < 2000 000
NMP/ g en base
Salmonella spp. <3 e <3 <3 < 300
HUEVOS DE HELMINTO <1 /g en base seca < 1 viable <10 <35

En cuanto al contenido de metales pesados se considera un lodo excelente, en cuanto a los parametros
microbiolégicos cumple con la clase A.

Esperando que esta informacion le sea de utilidad le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE
AGUASCALIENTES, AGS. A viernes, 02 de mayo de 2014

Teres Yo Terces Yillpral

Q.B.P. TERESITA TORRES VILLARREAL
GERENTE TECNICO

; A v SHGERENCIAS ealidad@microlabindustiial com
X:(449) OTB-0329. 976-8429, 978-7877: 9 na: W nicroial limic 3 Y SUGERENCIAS calidad@mictolabindustial o
PARA EVALUAR NUESTRO SERVICIO CONTESTE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE EN FORMATO ESCRITO, VIA E-MAIL calidad@microlabindustrial.com €
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MICROLAB INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE ENSAYOS ACREDITADO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICARA
NWIX-EC-17025-IMNG-2006 (ISONEC 17625:2005) '
NUMERG DE ACREDITACION AG-197-054/10 VIGENTE A PARTIR DEL 201012114
HUMERO DE ACREDITAGION A-002-002-109 VIGENTE A PARTIR DEL 2009/06/23
HIMERG DE ACREDITAGION SA-024-001/08 VIGENTE A PARTIR DEL 2009/05/26
APROBACIONES: CNA-GUA-BTE, SAGARPA N° CONST-025

S @MICROL/

INDUSTRIAL
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INFORME DE ENSAYOS

NUMERO DE INFORME: 142487/2014

FECHA DE IMPRESION: LUNES, 7 DE JULIO DE 2014

FECHA DE REIMPRESION: -—
hitp:/imlab.im/lo9dHGR LEA EL CODIGO BIDIMENSIONAL O INGRESE A LA URL DESDE SU NAVEGADOR PARA VALIDAR EL INFORME

RESULTADOS DE LA MUESTRA COMPUESTA

LIMITES MAXIMOS QUE LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE ART. 282 Y ART. 278-ll PARA DESCARGAS DE SERVICIOS PUBLICO URBANO (DQO)
APLICAN DE ACUERDO A ‘

Nombre Método 'g:f;‘]’i;: Resultado Unidades Ig";;"l':zl Lr:::a EMAM;:U’:“:::S"Z‘ZZMCST;TSCON Analista
_ﬁEMPEﬂATURA (De campo) NMX-AA-007-SCFI-2000 — 21 e H — NE. . . 7 N.V.R.
MATERIA FLOTANTE (De campo) NMX-AA-006-5CFI-2010 - ausente -— - ausente . . N.V.R.
GRASAS Y ACEITES NMX-AA-005-SCFI-2000 25.06-2014 11:04 1 4,09 mg/L 0,59 28,00 . . K.G.S.
5O LIDOS SEDIMENTABLES NMX-AA-UO‘%—SCFI-ZQDU 26-06-2014 18624 h < 0,50 . mL/L - 2,00 . . K.G.S.
SO LIDOS SUSPENDIDOS TOTALES NMX-AA-034-5CFI-2001 25-06-2014 11:41 h 21,00 mg/L 21 200,00 . . C.AM.S.
DBO TOTAL NMX-AA-028-SCFI-2001 . 25-06-2014 09:47 h 17,22 mg/L G 20000 o . G.2G.
NITROGENO TOTAL wes(1) 26-06-2014 08:20 1 13,615 mg/L 0,45 6000 e LEGG.
FOSFORO TOTAL NMX-AA-029-SCFI-2001 02-07-2014 09:07 h 2,9400 mg/L 0,11 30,000 . . M.LO.
ARSENICO EPA 200.7 Rev 4.4 Versién EMMC 28-06-2014 10:41 h < 0,0500 mg/L - 04000 e D.M.D.M.
CADMIO EPA 200.7 Rev 4.4 Versién EMMC 28-06-2014 10:41 h < 0,0500 mg/L -— 0,4000 o ' D.M.D.M.
CIANUROS NMX-AA-058-SCFI-2001 27-06-2014 09:37 1 <0,0233 mg/L -— 3,000 . . M.E.M.F.
COBRE EPA 200.7 Rev 4.4 Versién EMMC 28-06-2014 10:41 h < 0,0500 mg/L — 6,0000 . D.M.D.M.
CROMO TOTAL EPA 200.7 Rev 4.4 Versién EMMC 26-06-2014 10:41 b < 0,0500 mg/L — 1,6000 e D.M.D.M.
MERCURIO NMX-AA-051-SCFI-2001 30-08-2014 08:31 h < 0,0005 mg/L — 00200 - » . ZI1C
NIQUEL EPA 200.7 Rev 4.4 Versién EMMC 28-08-2014 10:41 0 < 0,0500 mg/L - 24,0000 . D.M.D.M.
PLOMO EPA 200.7 Rev 4.4 Versién EMMC 28-06-2014 10:41 b < 0,0500 mg/L -— 1,0000 e 7 D.M.D.M.
ZINC EPA 200.7 Rev 4.4 Versién EMMC 28-06-2014 10:41 b 0,0875 mg/L 0,016 200000 e D.M.D.M.
DQO TOTAL NMX-AA-030-SCFI-2001 25-08-2014 10:47 h 75,58 mg/L 4,1 600,00 . . L.E.M.D.

< =+(1)Nitrégeno Total es la suma de Nitrégeno de Nitratos (NMX-AA-079-SCFI-2001) + Nitrégeno de Hitritos (NMX-AA-154-SCFI-2011) + Nitrégeno Kjeldhal (NMX-AA-026-SCFI-2010) en mg/L. La mueatra compuesta se formo con una fraccién
proporcional de cada una de las P Los de campo se reportan en el informe de la muestra ta como di deradoa Diarios,

OBSERVACIONES: - NQ HAY QBSERVACIONES —

ENVASE, VOLUMEN Y PRESERVACION DE LAS MUESTRAS PUNTUALES

MNO. REC. GRUPQ DE ANALISIS IDENTIFICACION DEL ENVASE CANTIDAD PRESERVACION

1 VARIOS FRASCO DE PLASTICO 21 Hielo

DATOS DE LAS MUESTRAS PUNTUALES

FOLit DE LA MUESTRA: 142481/2014 TOMA BE MUESTRA: Lunes, 23 de Junlo de 2014 alas 14:45h Muestia 1 de €
MUESTREADOR: NICOLAS VAZQUEZ R. RECEPCION DE LA MUESTRA: Miércoles, 25 de Junio de 2014 a las 8:29 h
APARIENCIA DE LA MUESTRA: TURBIA OLOR DE LA MUESTRA: FETIDA
TEMPERATURA DE BULBO SECO: e HUMEDAD RELATIVA: =2 il
PRESION BAROMETRICA: --- CONDICION DEL CIELO: e
- DTN, ... e i
OBSERVACIONES: Se toman 1,5 Litros de muestra con automuestreador MLI - 936 cada 4 horas para formular una muestra compuesta
FOLI0 OF LA MUESTRA: 1424082/2014 TOMA DE MUESTRA: Lunes, 23 de Junlo de 2014 a las 18:45 h Muestra 2 de 6
MUESTREADOR: NICOLAS VAZQUEZ R. RECEPCION DE LA MUESTRA: Miércoles, 25 de Junlo de 2014 alas 8:29 h
APARIENCIA DE LA MUESTRA: TURBIA " OLOR DE LA MUESTRA: FETIDA
TEMPERATURA DE BULBO SECO: -— HUMEDAD RELATIVA: -—-
PRESION BAROMETRICA: - CONDICION DEL CIELO: -
OBSERVACIONES: Se toman 1,5 Litros de muestra con automuestreador MLI - 936 cada 4 horas para formular una muestra compuesta .
EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS SOUAMENTE AMPARA A LAIS) MUESTRA(S) SOMETIDA[S) A ENSAYO NO PODRA SER REPRODU MENTE SIN LA ION POR ESCRITO DEL LABORATORIO FIRMAS DIGITALES VALIDADAS EN EL f-nncsnmsenrr:#c?ﬁdt;\;;

AV, DE LA CONVENCION SUR NO. 1405, FRACC. JARDINES DE LAS FUENTES, AGUASCALIENTES, AGS., MEXICO C.P. 20269
) TEL/FAX: (449) 978-0329 PAGINA: www.microlabindustrial.com E-MAIL: mili@microlabindustrial.com
FARA EYALUAR NUESTRD SERVICIO COMTESTE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL GLIENTE EM FORMATO ESCRITO, Vis E-MAIL calidad@microlabindustrial.com O
VISITANDO LA PAGINA WEB www,microlabindustiial.com
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