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ASUNTO: SE RINDE INFORME.

LIC, ROBERTO SANTOS PEREZ
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESENTE

Por médio del.la presente le presento a usted, el informe quincenal y el reporte de trabajo
correspondente del dia 01 al 29 de Diciembre del afio 2017 departamento de alumbrado
pablico a mi cargo. Anexo relacion del mismo.

Sin otro particular por el momento agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva
prestar a la presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Sombrerete Zacatecas a 15 de Enero de 2018

EL JEFE DE ALUMBRADO PUBLICQ.
LA T A MBENT )

C. ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ

Cocp. Hiram Albero Manguez Esirada, Diretor de Obras POblicss pars su conocimiento.
C.cp. Comision de Regidores. Para su conocimienio.
C.c.p. LCCYP Brenda Pafricia Femander Arenas fitular de comunicacin socisl | 1B SNE

Cep Arhive




INFORME QUINCENAL DEL DIA 01 AL 15 DICIEMBRE DEL 2017

LUGAR

TRABAJO REALIZADO MATERIAL UTILIZADO
01/12/2017 CABECERA Se colgaron y conectaron | Ninguno
MUNICIFAL adornos navidefios en la
CENTRAL fachada
2 CAMIONERA
CABECERA Se revisaron reflectores y | Ninguno
MUNICIPAL CARCEL | lamparas es necesario el
DISTRITAL material ya que no tienen y
se necesita para
{ _ reparacion _
4/12/2017 CABECERA Se repararon dos faroles | 2 focos y balastras de 150 |
MUNICIPAL imperiales de los que estan | watts
t PORTALES colgando
Callejon Urribary Se instalaron series | Ninguno
navidenias y se conectaron
en los arboles gque estan
por el pasillo
Plan de Guadalupe | Se repararon 8 lamparas | 6 focos de 150 watts y 6
 suburbanas fotoceldas
5f12/2017 CABECERA Se trabajo en la bodega de | Ninguno
MUMNICIPAL la< estacion del ferrocarril
' rehabilitando lamparas
COLONIA HIDALGO | Se repararon 4 lamparasen | 4 lamparas completas 150
loa escuela  primaria | watts
Miguel Hidalgo y se revisd
una area que estd ubicada
alasalida i
EX HDA. ZARAGOZA | Separaron 6 lamparas las | 6 lamparas de 150 watts
gue se quitaron se dejaron
en la 100 las lamparas que
se instalaron son de las que
se quitaron de la Com. San
Martin y Col. Lopez Mateos
6f12/2017 CABECERA Se quitaron dos reflectores | Minguno
MUNICIPAL y cable que se prestaron en
la calle Alonso de Llerena
COMUNIDAD DE | Escuela Secundaria Técnica | 1 fusible de 1 ampere
CHARCO BLANCO num. 64 se restablecio una
cuchilla caida
MATEQ GOMEZ Serevisofalla en el pozo de | Ninguno
agua potable se encontré
botado y flojas las lineas de
alimentacion se
b reapretaron
7/12/2017 COMUNIDAD Se revisaron y repararon 6 | 1 mica, 6 fotoceldas 3
; ESTANCIA DE | lamparas y se reparo falla | lampara
GUADALUPE de corriente en los cables




que alimentan 4 de las
lamparas en la cancha de
basquet bal de la misma
comunidad se  revisaron
unos cables que alimentan
dos |[dmparas se tostados y
pelados se cortaron las
partes dahfadas se dejo

listo, se revisaron 3 | 1fotocelda
lamparas de la calle
principal de la misma
comunidad y se revisd una
area de alumbrado se
_ probo y queda listo |
8/12/2017 ,CABECERA Se revisé area  de | Ninguno
MUNICIPAL alumbrado Av. Bracho se
reviso contactor
TEMPLD DEL | 5e instalo un reflector de | Un reflector de 400 watts
CEHHFr_p 400 watts
1z2f12/2017 CABECERA Se instalaren adornos | 7 adornos navidefios 40
MUNICIPAL navidefios en la calle | metros de cable duplex
| Hidalgo
VERGELITOS | Se repard una lampara Un foco de mercurio y
| fotocelda
MESILLAS Se reﬁard una area de la | Se ocupd cable de 1x1
comunidad y una area del
salon ejidal
MESILLAS Se repard una lampara | Un foco de mercurio
suburbana
LUIS MOYA Se repararon 10 lamparasy | 5 |dmparas reconstruidas
una drea de alumbrado 5 fotoceldas 3 focos de
150 watts 2 b ases para
fotoceldas ]
13/12/2017 CABECERA Se siguio con |a instalacidn | Minguno
MUNICIPAL de adornos navidefios en la
fachada y patio de |a
presidencia
CABECERA Se arregld falla eléctrica en Ninguno
MUNICIPAL callején Fagoaga
5e arreglo falla en lampara | Se limpid sarro
led calle mercurio
Se checo falla  en | 3 balastras 150 watts
interruptor de la calle | 3 focos 150 watts
Sombreretillo se repararon | 2 balastras de 100 watts
| 5 lamparas 2 focos de 100 watts
14/12/2017 | CABECERA Se quitaron 3 reflectores | 1 balastra 150 watts
MUNICIPAL del templo de Guadalupe | 1 balastra de 100 watts

se repararon 3 faroles

2 focos de 150 watts
1 foco de 100 watts




CABECERA Se estuvo trabajando en la Nunguno
MUNICIPAL instalacion de adornos
navidefios
21/12/2017 SALAS PEREZ S5e revisé pozo de agua
potable se restablecio el
arrancador y se revisd la
i bomba
GONZALEZ ORTEGA | En el pozo de agua potable | 01-Fusible de 1-A-(34.5-
de bajio prieto en el cual se | kuAg)
checaron lineas de
alimentacion y se cambia
| _ una- 01- cuchilla dafiada
| 22/12/2017 COL. HIDALGD e instalaron 3 reflectores | 3 reflectores de 400 watls
en el salén ejidal
22/12/2017 VILLA INSURGENTES | Se arreglé un drea de | 15 metros de cable
alumbrado publico diplex
26/12/2017| | CABECERA se repararon & luminarias | 8 focos de 17 watts N

MUNICIPAL del camellén de la calle

- hidalgo
27/12/2017 SAUZDELTERRERO | Se arreglé 4rea de | 3 fusibles de 60 amps
- alumbrado publico _

BANUELOS NUEVO | Se quitaron 4 reflectores 2 reflectores 1000 watts y
| 2 reflectores de 400 watts
| COL. HIDALGO Se quitaron 3 reflectores 3 reflectores de 400 watts |

CABECERA | Se arreglaron 5 faroles en | 6 focos de 1500 watts
- MUNICIPAL |la calle bracho = |

CABECERA Se arreglo 1 lampara en | 1 foco de 150 watts 1

MUNICIPAL calle las flores balastra de 150 watts y
| una fotocelda ]

28/12/2017 | CABECERA Se arreglo una area de | Ninguno

MUNICIPAL alumbrado en la calle

sombreretillo

CABECERA e instalaron 2 reflectores | 2 reflectores de 400 watts

MUNICIPAL y 2 adornos navidefios en | 2 adornos navidefios
| la iglesia de la blanca )

CABECERA Se arreglo 1 lamparaenla | 1 foco de 150 watts 1

MUNICIPAL calle lgnacio allende fotocelda

29/12/2017 CABECERA 5e cambiaron diferentes | Ninguno

MUNICIPAL cosas de material de la

bodega de la palmilla a la
| estacidn del tren




	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf

