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SOMBRERETE ZAC. DEPENDENCIA: Alumbrado Pablico
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ASUNTO: SE RINDE INFORME.

LIC. ROBERTO SANTOS PEREZ
SECRETARIO MUNICIPAL
PRESENTE

Por médio del.la presente le presento a usted. el informe quincenal y el reporte de trabajo

correspondente del dia 16 al 31 de Enero del afio en curso departamento de alumbrado
publico a mi cargo. Anexo relacion del mismo.

5in otro particular por el momento agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva
prestar a la presente, reciba un cordial saludo.
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INFORME QUINCENAL DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO DE 2018

i LUGAR TRABAIO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO
!_IE..FUHEGIE CABECERA Se arreglaron 3 luminarias | 1 balastra de 175 watts 3
MUMNICIPAL en el jardin constitucion focos de 175 watts
Se arregiam-ﬁ_z luminarias | 1 balastra de 175 watts 2
en la plaza san francisco focos de 175 watts
Se arreglaron 2 faroles en | 7 metros de cable
| ) la calle independencia n
COMUMNIDAD 15 DE | Se revisaron y repararon | & balastras 150 watts 6
ENERO dos areas de alumbrado y | focos 150 watts 8
se repararon 10 lamparas | fotoceldas & metros de
; “cable num,12
| 18/01/2018 | CABECERA Calle 5 de mayo se reparé | 1 foco y balastra 100
MUNICIPAL un farol _ watts 1 fotocelda
, CALLE ARECHIGA Se repard un farol 1 foco y balastra de 100
3 watls
' PLAZUELA  BELENM | Se repard un farol 1 foco y balastra de 100
: MATA watts
| BODEGA DE | Se revisaron balastras y .
FERROCARRIL focos de las lamparas o.v. e ]
OFICINA DE | Seinstalo un soquét 1 foco ahorrador 23 watts
DESARROLLD 1 soquet porcelana
ECONOMICO _
BODEGA DEL | Se  cargaron  adornos | Ninguno
FERROCARRIL navidefios a la camioneta
num 100
| 19/01/2018 CABECERA Bodega de ferrocarril se | Ninguno
| MUNICIPAL | siguio con la revision de
| lamparas o.v. ]
| JARDIN SANTO | Se revisaron registros que Minguno
s: DOMINGO | alimentan las lamparas
: PRESIDENCIA Se desarmoe  adorno | Ninguno
| MUNICIPAL navidefio que estaba en el
patio de la presidencia se
cargo en la camioneta num
13
|
BUENAVISTA | Se fue y se repard una | 1 foro y balastra 150
_ _ | lampara watts 1 fotocelda -
l 22/01/2018 SANTA  RITA  EL | Serepararon 10 l3mparas | 5 balastras de 150 watts
| CALABAZAL | ]
| Se reparé una drea de | 6 focos de 150 watts y 7
| | alumbrado se dejo directa | fotoceldas
‘ | porque el medidor estaba
L | dafado )
| CABECERA Jardin Zaragoza se reviso | Ninguno
| MUMNICIPAL falla de corriente en las

lamparas




—

CASA DE CULTURA |

N | Se reviso falla de corriente | Ninguno
| 23/01/2018 | CABECERA Se acarrearon adornos y | Ninguno
MUNICIPAL arbotantes y mesas de
trabajo de la bodega gque
esta por las oficinas del
PRD. a la bodega del
ferrocarril
Portales del centro | Luminarias que se MNinguno
| encuentran de similares a
| Banco Bancomer se revisd
i ) _ ) ¥ reparo
| 24/01/2018 | CABECERA Av. Hidalgo se instalaron | Ninguno
| | MUNICIPAL | lineas para los puestos |
26/01/2018 | CABECERA | Bodega de ferrocarril se | Ninguno
MUNICIPAL | revisaron y se cargaron 6
lamparas led :
| CALLE ARECHIGA Camellon que estd | 3 arbotantes de 9 metros
enfrente donde era la coca | 6ldmparas led 100 metros
se quitaron 2 arbotantes | de cable del num 12, 18
completos con 4 lamparas | tornillos 5/8 por %
se llevaron a la bodega del
ferrocarril, se instalaron 3
arbotantes con ldmparas
led en lugar de las que
I, quitaron
29/01/2018 | CABECERA Bodega del ferrocarril se Ninguno ]
MUNICIPAL revisaron 4 lamparas _
BOULEVARD LAS | S5&  cablearon y  se | 4 Iémﬁaras leds 2
| PALMAS instalaren 4 brazos vy | arbotantes 4 brazos
lamparas leds a 2 | pflampara 40 metros de
arbotantes se instalaron y | cable del num 12 de 3
B guedaron fistas hilos 6 tornillos %2 x11/2 |
30/01/2018 COMUNIDAD Se fue y reviso reflector de | 1 foco y balastra de 400
SANTA  RITA EL | 400 watts que esta | watts
CALABAZ AL instalado en la cancha de
| basquet bol se encontrd
| quemada la balastra y el
foco dafiado se cambiaron
ambas se reparo el soguet
va que las [i9neas se
| trozaron
== CALLE  GONZALES | Se reviso y reparo falla de | Ninguno
; ORTEGA area de alumbrado o
| 31/01/2018 COMUNIDAD 20 DE | Se revisc falla en el pozo de | 4 fusibles 1 amps
— NOVIEMBRE dgua potable
I CABLCERA Flazuela Gonzdlez ortega | Ninguno
MUNICIPAL se revisa  falla  de

alumbrado gue alimenta la
calle pina y la plazuela se
encontro de

la linea
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