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JuNTOs Lo HACEMOS DITERENTE

PROFR. RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA
ENLACE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SOMBRERETE, ZAC.

Estimado Profr.:
Por medio de la presente me dirijo a usted para darle a conocer las caracterizaciones del agua tratada, que es uno de
los productos resultantes después del tratamiento del agua residual que llega a la Planta Tratadora de Aguas Residuales de
Sombrerete, para lo cual a continuacién se presentan los resultados después del andlisis por laboratorio acreditado ante la ema.

Fecha de Emsion 2018 - DICIEMBRE - 18

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Direccion:  PALACIO MUNICIPAL S/N SOMBRERETE, ZAC

Identificacion de la Muestra: AGUA RESIDUAL: SALIDA PTAR

Fecha y Hora de MuUestreo: 201s - 1207 20 n 00 men ~ Muestra Tomada por: LABORATORIO

Fecha y Hora de Recepcion: 2018-12-08 10h 00 min Método de Muestreo: i e

Caracteristicas de la Muestra: POCO TURBIA

INFORME DE RESULTADOS x )
Y
PARAMETRO RESULTADO | UNIDADES | Lcp | METODO ‘af"m Waltsg | AMALISTA
ema | cua | ssa

*Potencial Hidrégeno.s 7.7 - .- 2018 . . 20181207 | RCHH

Temperatura 21.0 °c s 1‘%.3 . N L a2 —

Materia Flotante Ausente .es scr20t0 | * | ° BETT | pom

m Suspendidos 14.00 mgiL = a4-scR2018 | ° 2 0181208 |  2am

Sdlidos Sedimentables <0.1 NMX-AAD04-5CFI2013 | ¢ | ® TR L ' e

Demanda Quimica de s | o TETI0E

| Oxigeno 74.38 20 NMX-AA-0302-5CF1-2011 RSC

'W'M%B%qgv;‘ca E 13.07 /7 3‘“ 10 | NMX-AAQ28-SCRL2001 | * . il B

Nitrogeno Total Kjeldha! m‘; 2 NMX-AA-026-SOF1-2010 ¢ P 2018-12-10 DM

Nitrogeno de Nitratos mgiL 01 NMX-AA-078-SCF1-2001 - . 2018-12-08 KOM

Nitrégeno de Nitritos <0.02 maiL 002 | NMX-AADOG-SCFI2006 | » | WIEIZ08 | o

***Nitrogeno Total 22.39 mgiL — e — — =

Faosforo Total 3.02 mgiL 1 NMX-AA-020-SCF1-2001 . . 2018-12-10 KOM

Grasas y Aceites 7.15 mgiL 831 NMX-AA-005-SCF1-2013 . . 2018-12-13 ZAM

**Coliformes Fecales <30 NMP/100 mL 0 NMX-AA-042-5CF1-2015 ® . 2018-12-08 | APPC
| Huevos de Heiminto <oi2. Huevos/L 02 NMX-AA-113-5CF1-2012 . . 2018-12-13 | APPC

En relacion a estas descargas de agua tratada a cuerpo receptor después del tratamiento estamos cumpliendo con la
norma NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los limites méximos permisibles de contaminantes en las descal?as de Aguas

residuales en aguas y bienes nacionales JNID .‘\ﬂ LE IRANSPA s
Esperando que esta informacién sea de su utilidad me despido y quedo a sus OIJM?‘M &ﬁl&]ier %c’&h al
respecto. — . }
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Ing. Sergio Inés Rojero Chévez

c.c.p. Arq. Manuel Alan Murillo Murillo (Presidente Municipal)
C. Nieves Lemus Hidalgo (Director de! SIAPAS)
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